






Rozwiązania systemowe Dimplex

Schemat instalacji z rewersyjną wodną pompą ciepła WI TUR+ (z dodatkowym wymienikiem) – 
układ biwalentny z chłodzeniem aktywnym cichym (płaszczyznowym)

1  Rewersyjna wodna pompa ciepła WI TUR+

2  Grzewczy kocioł c.o.

3  Zbiornik buforowy Dimplex PSW

4  Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV z pompą obiegową Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV z pompą obiegową

5  Moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM

6  Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH*

7  Belka rozdzielacza VTB dopasowana do modułów WWM, MMH

8  Podgrzewacz c.w.u. Dimplex WWSP

9  WPG – moduł pompy ładowania ciepłej wody do montażu na ścianie podgrzewacza c.w.u. 

10 VWU – 4-drogowy zawór przełączający do rewersyjnych pomp ciepła 

11  MMB – moduł mieszacza do przyłączenia drugiego źródła ciepła (na schemacie kocioł grzewczy)

12  Stacja klimatyczna do pomiaru temperatury i wilgotności pomieszczenia RKS WPM*

13  System ogrzewania/chłodzenia powierzchniowego (np. ogrzewanie podłogowe)

A Podłączenie obiegu c.w.u. – wariant dla pompy ciepła SI TUR+ (z dodatkowym wymiennikem)Podłączenie obiegu c.w.u. – wariant dla pompy ciepła SI TUR+ (z dodatkowym wymiennikem)
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* Niezbędne akcesorium do cichego chłodzenia
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Schematy hydrauliczne z rewersyjnymi wodnymi pompami ciepła

Schemat instalacji z rewersyjną wodną pompą ciepła WI TUR+
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Schematy hydrauliczne z rewersyjnymi wodnymi pompami ciepła

Schemat instalacji z rewersyjną wodną pompą ciepła WI TUR+

Schemat instalacji z rewersyjną wodną pompą ciepła WI TUR+ (z dodatkowym wymienikiem) Schemat instalacji z rewersyjną wodną pompą ciepła WI TUR+ (z dodatkowym wymienikiem) 
– chłodzenie aktywno-pasywne ciche (płaszczyznowe)

1  Rewersyjna wodna pompa ciepła WI TUR+

2  Zbiornik buforowy Dimplex PSW

3  Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV z pompą obiegową Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV z pompą obiegową Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy DDV z pompą obiegową

4  Moduł niemieszanego obiegu grzewczego WWM 

5  Belka rozdzielacza VTB dopasowana do modułów WWM, MMH  Belka rozdzielacza VTB dopasowana do modułów WWM, MMH 

6  Moduł mieszanego obiegu grzewczego MMH*

7  Podgrzewacz c.w.u. Dimplex WWSP

8  WPG – moduł pompy ładowania ciepłej wody do montażu na ścianie podgrzewacza c.w.u. oduł pompy ładowania ciepłej wody do montażu na ścianie podgrzewacza c.w.u. 

9 VWU – 4-drogowy zawór przełączający do rewersyjnych pomp ciepła 

10  Stacja klimatyczna do pomiaru temperatury i wilgotności pomieszczenia RKS WPM*

11  Płytowy wymiennik ciepła WTU

12  Regulator chłodzenia pasywnego WPM Econ)

13  System ogrzewania/chłodzenia powierzchniowego (np. ogrzewanie podłogowe)

A Rozbudowa systemu do 3 obiegów grzewczych
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* Niezbędne akcesorium do cichego chłodzeniaNiezbędne akcesorium do cichego chłodzenia
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